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Un= 400V AC, Ui =1000 V, Uimp= 8 kV, In= 3500 A, lcw = 60 kKA / 1.sn (A'na'
Bara), Ipeak: 132 kA (Ana Bara), lew = 36 kA [1sn (Toprak Devresi),
Ipeak: 75,6 kA (Toprak Devresi) l.c = 65 kA (ABB 4000 A ACB),

lec =36 kA (ABB 2500 A ACB), l.c = 36 kA (ABB 1600 A MCCB),

lec = 36 kA (ABB 630 A MCCB), Form 4b, IP54

TSENIEC 61439-1:2021 + AC:2024, TSEN IEC 61439-2:2021

TEST SONUCU (OLUMLU)

Yalitma Araliklar & Yizeysel Kagak Yolu Uzunluklari

Elektrik Carpmasina Kargi Koruma ve Koruma Devrelerinin Batinliga
Yalitkan Malzemelerin Anormal Istya ve Dahili Elektrik Etkilerinden
Kaynaklanan Yangina Dayanikliliginin Dogrulanmasi

Dielektrik Ozellikler

Sicaklik Artisin Dogrulanmasi

Kisa Devre Dayanim Dayanikliligi

Dahili Elektriksel Devreler ve Baglantilar

Harici iletkenler i¢in Baglanti Uglarn

Anahtarlama Elemanlarinin ve Bilesenlerinin Birlestiriimesi

24-1477-R2-N1-1
09.12.2024

Boltim Midliri
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Sertifika detaylarini QR kodu
tzerinden kontrol

edebilirsiniz.
You can check the certificate details
via QR code.

FRT.88 [ Rev02 [ 0924



	4000 A ABB TEST SERTİFİKASI - BETESAN_001.pdf (p.1)

